中牟县中医院技术参数确认表
	项目名称
	网络机房存储设备配件
	共1页
	第1页

	
采购内容：ChangHong存储配件
	序
号
	标的
名称
	详细技术要求

	1
	硬盘
	1. 企业级SSD硬盘2块。
2. 为确保扩充存储资源兼容现有存储资源，硬盘规格须与现有硬盘一致，即每块硬盘容量1.92TB，支持12.0 Gbit/s SAS双端口接口、T10写入流、DWPD为1.0(years)和100%随机写入负载，MTTF平均使用运行寿命≥250万小时。
3. 更换后不改变现有存储已构建的本地数据保护体系，保证架构可靠稳定、数据安全不丢失。
4. ≥1年质保。质保期内，提供7*24小时现场售后服务。

	2
	电源
	1. 此次采购电源1块，为确保电源与现有存储柜兼容，电源规格须与现有存储柜规格一致，
2. ≥1年质保。质保期内，提供7*24小时现场售后服务。

	3
	光模块
	1. 此次采购光模块5个，为确保光模块与现有存储柜兼容，光模块规格须与现有存储柜规格一致，
2. ≥1年质保。质保期内，提供7*24小时现场售后服务

	4
	服务
	1. 提供本项目所需要的安装调试、数据规划整合、关联系统集成等服务，至少包括以下内容：
（1） 磁盘更换调整；
（2） 电源更换调整；
2. 此次采购设备提供维保续期≥1年。


注：为保证本项目质量，本项目实施工程师经过原厂技术培训或认证优先。


	数  量:
	
	预算金额:
	2.9万

	确认人:
	
	确认日期:
	



